
tab FACHFORUM 2017  / Zukunft der Gebäudeautomation  /   VDI Richtlinie 6039 - Inbetriebnahme  Management1
1

VDI 6039 – Inbetriebnahme Management

tab FACHFORUM 2017   ZUKUNFT DER GEBÄUDEAUTOMATION 

Karl Heinz Belser  VDI

Regionalleiter Systemgeschäft



tab FACHFORUM 2017  / Zukunft der Gebäudeautomation  /   VDI Richtlinie 6039 - Inbetriebnahme  Management2

Zur Person

Dipl.Ing.(FH) Versorgungstechnik HS Esslingen

1987 Spezialisierung auf DDC/GA mit der Diplomarbeit

Preisträger Baelz Stiftung für Regelungstechnik

1987 - 2001 Mitarbeiter der Firma Honeywell

2001- heute Mitarbeiter der Firma Johnson Controls 

Funktion: Regionalleiter Vertrieb Systemgeschäft  / Prokurist

• Vorstandsmitglied BACnet Interest Groupe Europe e.V.

• Vorstandsmitglied im VDMA-AMG und Leiter des technischen Ausschuss

• Vorstandsmitglied im VDI TGA Stuttgart (VDI Mitglied seit 1984)

• Aktiv bei der GLT Anwendertagung

• Aktiv in der AGI – Arbeitsgemeinschaft Industriebau
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VDI Richtlinie 6039

• VDI 6039 im Juni 2011 veröffentlicht

• Richtlinien-Ausschuss 6039 gegründet 2006

Mitglieder: 

Brunk, Marten F.; Prof. Dr.-Ing.; Aachen (Stv. Obmann)

Festl,Florian; Planegg

Graf, Bernhard; Dipl.-Ing.; München (Obmann)

Heidrich, Thorsten; Dipl.-ing.; Köln

Hymon, Joachim; Köln

Maucher, Harald; Böblingen

Miller, Ronald; Dr.-Ing.; Stuttgart

Schickel, Clemens; Dipl.-Ing.; Bonn

Schmid, Frank; Dipl.-Ing.; Reutlingen

Terhorst, Thomas; Dipl.-Ing. (FH); Düsseldorf

Thurm, Veith; Dipl.-Ing.; Stuttgart

Tritschler, Markus; Prof. Dr.-Ing.; Esslingen
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Gliederung der VDI Richtlinie 6039
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Gliederung der VDI Richtlinie 6039
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Anhang der VDI Richtlinie 6039
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Ziel des IBM – Inbetriebnahme Management

Als Ergebnis des IBM soll ein funktionsfähiges Gebäude

mit allen Anlagen der TGA stehen, 

welches den vollen Nutzen für den Auftraggeber 

vom ersten Tag der Nutzung ermöglicht. 

Dieses Ziel ist in einem vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen 

unter Beachtung der Anforderungen des Auftraggebers 

und Einhaltung möglicher Vorschriften und Auflagen, 

der Kundenzufriedenheit und der Qualität der Ausführung zu erreichen. 

VDI 6039 Seite 11     5.1
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Veranlassung – Inbetriebnahme Management

• Die VOB beschreibt die Inbetriebnahme von Einzelgewerken

• Gebäudetechnische Komponenten verfügen über digitale Steuerungen

• Vernetzungsschnittstellen sind überall vorhanden

• Offene Datenübertragungs Standards vereinfachen die Vernetzung

• BUS Systeme werden heute wegen ihrer vielen Vorteilen überall eingesetzt

• Funktionelle Verbindungen ermöglichen einen sicheren und energieeffizienten 
Gebäudebetrieb (z. B. Entrauchung, Integrierte Raumautomation, Lastabwurf..)

Die Inbetriebnahme muss in einem Gewerke übergreifenden Systemgedanken

ganzheitlich betrachtet und organisiert werden. 
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Inbetriebnahme Management 
im Lebenszyklus des Gebäudes

Das Inbetriebnahme Management beginnt schon lange vor der eigentlichen 
Inbetriebnahme der technischen Anlagen im Gebäude.

Das Inbetriebnahme Management ist Teil der Projektentwicklung und mündet 
in eine gewerkeübergreifende Fachplanung.

In einem erweiterten Probebetrieb leitet es als „Systematische Inbetriebnahme“   
in die Betriebsphase über.
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Gewerke Beziehungsmatrix (Beispiel)
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Auszug Schnittstellenkatalog für ein Klinikum (Beispiel)
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Befugnisse und Vollmachten des Inbetriebnahme Managers

Anordnungsbefugnis gegenüber

 allen am Bau beteiligten Vertragspartnern hinsichtlich der Koordination der Inbetriebnahme

 allen Vertragspartnern zum Anpassen von Betriebsparametern

Befugnis zur

 Definition der Anforderungen des Auftraggebers an die Anlage

 Bekanntgabe einzuhaltender Vorschriften und Auflagen 

Vollmacht

 zur Mängelrüge

 zur Entgegennahme von Mängelbeseitigungsmeldungen

 zur Zustandsfeststellung (bei Bedarf)

 zur Erklärung der Abnahme bzw. deren Verweigerung (bei Bedarf)

 zum Vorbehalt einer Vertragsstrafe (bei Bedarf)
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Inbetriebnahme Management im Projektverlauf
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Checklisten im Anhang

 Checkliste Dokumentation

 Protokoll fachgewerkeübergreifende Abnahmen

 Abnahmeprotokoll für RLT Anlagen

 Protokoll Vollständigkeitsprüfung

 Protokoll Funktionsprüfung

 Protokoll Leistungsmessung

 Mängelliste
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Zusätzliche Anreize für ein Inbetriebnahme Management

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/verwaltungsgebaeude/neubau/v_2009_4/BNB_systematische_inbetriebnahme_5.2.4.pdf
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Inbetriebnahme Management im Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen BMVBS
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Zusätzliche Anreize für ein Inbetriebnahme Management
Honorierung in der LEED Zertifizierung

Eine „grundlegende Inbetriebnahme“ 
ist hier eine der unabdingbaren Voraussetzungen 
für die Erreichung von maximal 35 Punkte im Bereich 
der Bewertungskriterien für „Energie und Atmosphäre“.
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Zusammenfassung

• Das Inbetriebnahme Management unterstützt das Bauvorhaben von der 
Projektentwicklung bis hinein in die Betriebsphase.

• Ziele des Inbetriebnahme Managements ist es, ein soll ein voll funktions-
Fähiges Gebäude mit allen Anlagen der TGA zu erstellen, welches den 
vollen Nutzen für den Auftraggeber vom ersten Tag der Nutzung ermöglicht. 

• Die Vergütung von Dienstleistungen für das Inbetriebnahme Management 
Ist eine Zusatzleistung
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Vielen Dank

Für Ihre Aufmerksamkeit

Karl Heinz Belser
Regionalleiter Vertrieb  / Prokurist

JOHNSON CONTROLS 
Systems und Service  GmbH
Schockenriedstrasse 48
70565 Stuttgart
Tel:  0711-7884-118
Fax: 0711-7884-187
E-mail: karl-heinz belser@jci.com


